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中国電力株式会社

島根原子力発電所サイトバンカ建物
焼却設備投入機内での発火について

  本日，１４時５０分，サイトバンカ建物焼却設備投入機温度高警報が発生しました。焼却設備投入
機設置室内での発火と判断し，ただちに消防署に通報いたしました。
  現場確認の結果，建物内での火災ではなく，焼却設備投入機内での発火であることが判明いたし
ました。
  また，焼却設備投入機内に残存する可燃物がすべて燃焼したため消火しました。
  発火の原因は，現在調査中です。
  なお，発電所の運転および周辺環境への影響はありませんでした。
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