
平成13年4月18日
中国電力株式会社

島根原子力発電所２号機タービン建物での発煙について
 

  当社，島根原子力発電所２号機タービン建物３階の作業場において，平
成１３年４月１８日（水曜日）１０時４０分頃に局所排風機のフィルターから
発煙がありました。

  ただちに消火器によって消火し，１１時００分に鎮火を確認しました。な
お，被災者はありませんでした。

  発電所および外部への放射能の影響はありません。

  また発煙の原因は，ガス切断作業により発生した鉄粉が局所排風機の
フィルターに付着し，発煙したものと推定されます。

以上

注  局所排風機…工事作業環境を清浄に保つためのフィルターを備えた装置
                          （フィルターの大きさは約６０cm×約６０cm×約３０cm）


