
募集要綱の概要について 
 

１．電源Ⅰ周波数調整力（電源Ⅰ-ａ）募集要綱 

募集容量 ・72.5 万キロワット 

提供期間 ・2019 年 4 月 1日～2020 年 3 月 31 日までの 1年間 

対象電源等 

・当社の供給区域（離島を除く）の電力系統に連系する電源等で，当社中央

給電指令所からの専用線オンライン指令で出力調整可能な火力発電設備，

水力発電設備等（周波数制御機能の具備を必須） 

最低入札量 
・当社中央給電指令所からの専用線オンライン指令により，5分以内に出力調

整可能な上げ下げ調整量を入札量とし，0.5 万キロワット以上 

 

２．電源Ⅱ周波数調整力（電源Ⅱ-ａ）募集要綱 

募集容量 
・契約申込みを受け付けた電源等のうち，募集要綱で規定する要件を満たす

電源等すべてと契約協議を行う 

提供期間 ・2019 年 4 月 1日～2020 年 3 月 31 日までの 1年間 

対象電源等 

・当社の供給区域（離島を除く）の電力系統に連系する電源等で，当社 

中央給電指令所からの専用線オンライン指令で出力調整可能な火力発電

設備，水力発電設備等（周波数制御機能の具備を必須） 

出力調整幅 
・当社中央給電指令所からの専用線オンライン指令により，5分以内に出力

調整可能な上げ下げ調整量が 0.5 万キロワット以上 

 

３．電源Ⅱ需給バランス調整力（電源Ⅱ-ｂ）募集要綱 

募集容量 
・契約申込みを受け付けた電源等のうち，募集要綱で規定する要件を満たす

電源等すべてと契約協議を行う 

提供期間 ・2019 年 4 月 1日～2020 年 3 月 31 日までの 1年間 

対象電源等 

・当社の供給区域（離島を除く）の電力系統に連系する電源等で，当社 

中央給電指令所からの専用線オンライン指令で出力調整可能な火力発電

設備，水力発電設備等（周波数制御機能の具備を必須としない） 

出力調整幅 
・当社中央給電指令所からの専用線オンライン指令により，15 分以内に出力

調整可能な上げ下げ調整量が 0.5 万キロワット以上 

 

４．電源Ⅱ´低速需給バランス調整力（電源Ⅱ´）募集要綱 

募集容量 
・契約申込みを受け付けた電源等のうち，募集要綱で規定する要件を満たす

電源等すべてと契約協議を行う 

提供期間 ・2019 年 4 月 1日～2020 年 3 月 31 日までの 1年間 

対象電源等 

・当社の供給区域（離島を除く）の電力系統に連系する電源等で，当社 

中央給電指令所からのオンライン指令（簡易指令システムを用いたもの

を含む）による指令で出力調整可能な火力発電設備，水力発電設備等

（周波数制御機能の具備を必須としない） 

出力調整幅 

・当社中央給電指令所からのオンライン指令（簡易指令システムを用いた 

ものを含む）により，1 時間未満で出力調整可能な上げ調整量または下げ

調整量が 0.1 万キロワット以上 

・簡易指令システムによる指令の場合，1 契約電源等の出力調整幅は 100 万

キロワット以下であることが必要 

以 上 

別紙 


