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島根原子力発電所1号機 

A－原子炉再循環ポンプメカニカルシールの機能低下の兆候について

  定格熱出力一定運転中の島根原子力発電所1号機（沸騰水型，定格電気出力

46万キロワット）において，2台ある原子炉再循環ポンプのうちA号機メカニカル

シール（軸封部）＊1のシール水出口流量および第2段シール室圧力が，8月18日

からわずかに上昇傾向を示しており，メカニカルシールの機能低下の兆候が認

められることから，現在，状況を監視しながら運転を継続しています。 

  このメカニカルシール機能低下の兆候は，直ちに原子炉再循環ポンプの運転

に支障を与えるものではありません。 

  なお，今後，シール水出口流量等の上昇傾向が顕著となり回復が見込めない

と判断した時点で，原子炉を停止して当該メカニカルシールを点検し取り替える

こととします。

以上

 

＊１： メカニカルシール（軸封部） 

  ポンプ内の原子炉水がポンプ主軸に沿ってポンプ外部に出ないように

するために設けられているものです。

【添付資料】 

原子炉再循環ポンプメカニカルシール（軸封部）概要図[PDF:137KB]

 
関連リンク 

・ 原子力発電（環境@エネルギー）
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