
不適合管理グレードの改正について 
２０２０年４月１日から適用している不適合のグレード分けの運用状況を踏まえて，２０２０年１２月２４日に変更を行いました。 
「具体的な不適合事象（例）」は以下のようになります。 
  

 【従前】                                                 【見直し後】 

 不適合事象 具体的な不適合事象(例)   不適合事象 具体的な不適合事象(例) 

Ａ 原子炉施設の設備・機

器における不具合事

象および人的不適合

事象のうち，原子力安

全に対する影響が大

きい事象 

○建設管理業務，原子力安全に影響を及ぼす法令違反（原子炉等規制 

法，電気事業法に係る法令等）の繰り返し発生 

○原子力規制検査で特定された違反（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ） 

○品質マネジメントシステムが破綻している場合 

○クラス１，２※１ に該当する系統，機器の機能喪失（モード移行が必要

となった場合） 

Ａ 原子炉施設の設備・機

器における不具合事

象および人的不適合

事象のうち，原子力安

全に対する影響が大

きい事象 

○建設管理業務，原子力安全に影響を及ぼす法令違反（原子炉等規制 

法，電気事業法に係る法令等）の繰り返し発生 

 

○品質マネジメントシステムが破綻している場合 

○クラス１，２※１ に該当する系統，機器の機能喪失（モード移行が必要

となった場合） 

Ｂ 原子炉施設の設備・機

器における不具合事

象および人的不適合

事象のうち，原子力安

全に対する影響が比

較的大きい事象 

○建設管理業務，原子力安全に影響を及ぼす法令違反（原子炉等規制法，

電気事業法に係る法令等） 

○原子力規制検査で特定された違反（Ⅳ） 

○品質基準規則※２の条文に適合しない場合 

○クラス１，２ に該当する系統，機器の機能喪失 

○定期試験・各種事業者検査の不備・不履行により，クラス１，２の系統，

機器の機能が保証できなくなった場合 

Ｂ 原子炉施設の設備・機

器における不具合事

象および人的不適合

事象のうち，原子力安

全に対する影響が比

較的大きい事象 

○建設管理業務，原子力安全に影響を及ぼす法令違反（原子炉等規制法，

電気事業法に係る法令等） 

 

○品質基準規則※２の条文に適合しない場合 

○クラス１，２ に該当する系統，機器の機能喪失 

○定期試験・各種事業者検査の不備・不履行により，クラス１，２の系統，

機器の機能が保証できなくなった場合 

Ｃ 原子炉施設の設備・機

器における不具合事

象および人的不適合

事象のうち，原子力安

全に対する影響が軽

微な事象 

○建設管理業務，原子力安全に影響を及ぼさない法令違反 

○原子力規制検査で特定された違反（軽微） 

○品質基準規則の遵守に影響を与えることが否定できない場合 

○クラス１，２に該当する系統，機器の機能喪失に至る前に計画外の点

検・修理が必要な場合 

○クラス１，２以外で原子力安全に影響する系統，機器等の故障に至る前

に計画外の点検・修理が必要な場合 

○定期試験・各種事業者検査の不備・不履行により，クラス１，２以外の

系統，機器の機能が保証できなくなった場合 

Ｃ 原子炉施設の設備・機

器における不具合事

象および人的不適合

事象のうち，原子力安

全に対する影響が軽

微な事象 

○建設管理業務，原子力安全に影響を及ぼさない法令違反 

 

○品質基準規則の遵守に影響を与えることが否定できない場合 

○クラス１，２に該当する系統，機器の機能喪失に至る前に計画外の修理

または補修が必要な場合 

○クラス１，２以外で原子力安全に影響する系統，機器等の故障に至る前

に計画外の修理または補修が必要な場合 

○定期試験・各種事業者検査の不備・不履行により，クラス１，２以外の

系統，機器の機能が保証できなくなった場合 

Ｄ 原子炉施設の設備・機

器における不具合事

象および人的不適合

事象のうち，原子力安

全に対する影響がな

い事象 

○品質基準規則の遵守に直接関連しない品質マネジメントシステム内の

不適合 

○原子力安全に影響しない系統，機器等の故障，および故障に至る前に計

画外の点検・修理が必要な場合 

○廃棄体の搬出基準を逸脱した場合 

 

Ｄ 原子炉施設の設備・機

器における不具合事

象および人的不適合

事象のうち，原子力安

全に対する影響がな

い事象 

○品質基準規則の遵守に直接関連しない品質マネジメントシステム内の

不適合 

○原子力安全に影響しない系統，機器等の故障，および故障に至る前に計

画外の修理または補修が必要な場合 

○廃棄体の搬出基準を逸脱した場合 

 

 
 

※１ クラス１ ：合理的に達成し得る最高度の信頼性を確保する必要があるもの 
クラス２ ：高度の信頼性を確保する必要があるもの 

※２ 品質基準規則：国の実用発電用原子炉に関する規則「原子力施設の保安のための業務に係る
品質管理に必要な体制の規準に関する規則」 

※１ クラス１ ：合理的に達成し得る最高度の信頼性を確保する必要があるもの 
クラス２ ：高度の信頼性を確保する必要があるもの 

※２ 品質基準規則：国の実用発電用原子炉に関する規則「原子力施設の保安のための業務に係る
品質管理に必要な体制の規準に関する規則」 


