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Ｂ－原子炉再循環系配管 ひび進展状況の点検結果 

 
 

【ひび長さ】 
前回測定結果※１ 
(平成 21 年 7 月) 

進展予測 
(約半年後※２) 

今回測定結果※１ 
(平成 23 年 2 月) 

80mm 82.5mm 79mm 

 
【ひび深さ】 

前回測定結果※１ 
(平成 21 年 7 月) 

進展予測 
(約半年後※２) 

今回測定結果※１ 
(平成 23 年 2 月) 

4.0mm 4.9mm 4.0mm 

 
 
※１ 超音波探傷検査による測定値 
※２ 平成 21 年 9 月 13 日から平成 22 年 3 月 31 日までの運転期間 
 




