
別紙 

固型化設備の概略

＜設置場所＞ 

 サイトバンカ建物（添加水流量計およびモルタル流量計の設置場所は管理区域外）

＜ＬＬＷの製作フロー＞ 

＜固型化設備のプロセスフロー＞ 

※１：モルタルの流動性を確保するため，モルタル混練機へ供給する水の量を測定するため

の機器。流量計は２系統（Ａ系，Ｂ系）あり，どちらか１系統を使用する。

※２：モルタルをドラム缶へ充填する際の流量を測定するための機器。流量計は１系統。
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【モルタル製作】

・セメントの供給，計量

・水を加えて混練
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固型化

モルタル流量計

※２


