
【留意事項】

　・送電線張替等の設備変更時には，データ修正までの間は実データと異なる場合がある。

　・当社は，当社の公開する系統アクセス情報を利用させる方が，本情報を用いて行う一切の行為について，責任を負いません

送電線インピーダンス

基L16 南山口支線1L 基L15分岐から 南山口変電所 0.004 0.031 2.229 1L,2Lを併用運用

基L16 南山口支線2L 基L15分岐から 南山口変電所 0.004 0.031 2.229 〃

基L19 柳井火力連絡線1L 柳井火力変電所 東山口変電所 0.021 0.335 48.909 1L,2Lを併用運用

基L19 柳井火力連絡線2L 柳井火力変電所 東山口変電所 0.021 0.335 48.909 〃

基L20 新徳山幹線1L 新西広島変電所 基L20分岐まで 0.035 0.248 18.510 1L,2Lを併用運用

基L20 新徳山幹線2L 新西広島変電所 基L20分岐まで 0.035 0.248 18.510 〃

基L21 新岩国連絡線1L 基L20分岐から 新岩国変電所 0.033 0.239 17.545 1L,2Lを併用運用

基L21 新岩国連絡線2L 基L20分岐から 新岩国変電所 0.033 0.239 17.545 〃

山①L13 小月支線1L 山①L26分岐から 小月変電所 0.005 0.013 0.063 1L,2Lを併用運用

山①L13 小月支線2L 山①L26分岐から 小月変電所 0.005 0.013 0.063 〃

山①L15 山口連絡線1L 山口変電所 宇部変電所 0.047 0.297 2.783 1L,2Lを併用運用

山①L15 山口連絡線2L 山口変電所 宇部変電所 0.047 0.297 2.783 〃

山①L18 西宇部線1L 宇部変電所 山①L21分岐まで 0.014 0.117 1.128 1L,2Lを併用運用

山①L18 西宇部線2L 宇部変電所 山①L21分岐まで 0.014 0.117 1.128 〃

山①L18 西宇部線1L 山①L21分岐から 西宇部変電所 0.011 0.091 0.849 〃

山①L18 西宇部線2L 山①L21分岐から 西宇部変電所 0.011 0.091 0.849 〃

山①L19 西宇部小野田線1L 西宇部変電所 小野田変電所 0.031 0.149 14.868 1L,2Lを併用運用

山①L19 西宇部小野田線2L 西宇部変電所 小野田変電所 0.031 0.149 14.868 〃

山①L20 小野田線 新小野田変電所 小野田変電所 0.002 0.028 1.375

山①L22 山口小郡線1L 山口変電所 小郡変電所 0.172 0.741 3.532 1L,2Lを併用運用

山①L22 山口小郡線2L 山口変電所 小郡変電所 0.172 0.741 3.532 〃

山①L25 下関連絡線1L 新山口変電所 山①L28分岐まで 0.075 0.640 6.262 1L,2Lを併用運用

山①L25 下関連絡線2L 新山口変電所 山①L28分岐まで 0.075 0.640 6.262 〃

山①L25 下関連絡線1L 山①L28分岐から 山①L10分岐まで 0.004 0.034 0.195 〃

山①L25 下関連絡線2L 山①L28分岐から 山①L10分岐まで 0.004 0.034 0.195 〃

山①L25 下関連絡線1L 山①L10分岐から 下関変電所 0.009 0.086 0.469 〃

山①L25 下関連絡線2L 山①L10分岐から 下関変電所 0.009 0.086 0.469 〃

山①L26 山口下関線1L 山口変電所 山①L13分岐まで 0.084 0.480 2.380 1L,2Lを併用運用

山①L26 山口下関線2L 山口変電所 山①L13分岐まで 0.084 0.480 2.380 〃

山①L26 山口下関線1L 山①L13分岐から 下関変電所 0.094 0.719 6.761 〃

山①L26 山口下関線2L 山①L13分岐から 下関変電所 0.094 0.719 6.761 〃

山①L106 下関小月線1L 下関変電所 山①L105分岐まで 0.267 0.596 0.371 1L,2Lを併用運用

山①L106 下関小月線2L 下関変電所 山①L105分岐まで 0.267 0.596 0.371 〃

山①L106 下関小月線1L 山①L105分岐から 小月変電所 0.558 0.798 0.448 〃

山①L106 下関小月線2L 山①L105分岐から 小月変電所 0.558 0.798 0.448 〃

山①L116 小郡線1L 宇部変電所 山①L114分岐まで 0.160 0.440 0.904 1L,2Lを併用運用

山①L116 小郡線2L 宇部変電所 山①L114分岐まで 0.160 0.440 0.904 〃

山①L116 小郡線1L 山①L114分岐から 山①L115分岐まで 0.329 0.910 0.608 〃

山①L116 小郡線2L 山①L114分岐から 山①L115分岐まで 0.329 0.910 0.608 〃

山①L116 小郡線1L 山①L115分岐から 小郡変電所 0.379 0.889 0.577 〃

山①L116 小郡線2L 山①L115分岐から 小郡変電所 0.379 0.889 0.577 〃

山②L5 南山口徳山線1L 南山口変電所 山②L6分岐まで 0.057 0.249 1.200 1L,2Lを併用運用

山②L5 南山口徳山線2L 南山口変電所 山②L6分岐まで 0.057 0.249 1.200 〃

山②L5 南山口徳山線1L 山②L6分岐から 山②L7分岐まで 0.005 0.023 0.113 〃
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山②L5 南山口徳山線2L 山②L6分岐から 山②L7分岐まで 0.005 0.023 0.113 〃

山②L5 南山口徳山線1L 山②L7分岐から 山②L8分岐まで 0.535 0.320 1.547 〃

山②L5 南山口徳山線2L 山②L7分岐から 山②L8分岐まで 0.535 0.320 1.547 〃

山②L5 南山口徳山線1L 山②L8分岐から 徳山変電所 0.255 1.130 5.313 〃

山②L5 南山口徳山線2L 山②L8分岐から 徳山変電所 0.255 1.130 5.313 〃

山③L1 徳山連絡線1L 新徳山変電所 徳山変電所 0.033 0.236 2.160 1L,2Lを併用運用

山③L1 徳山連絡線2L 新徳山変電所 徳山変電所 0.033 0.236 2.160 〃

山③L5 西下松線1L 西下松開閉所 徳山変電所 0.035 0.206 2.083 1L,2Lを併用運用

山③L5 西下松線2L 西下松開閉所 徳山変電所 0.035 0.206 2.083 〃

山③L6 西下光線1L 西下松開閉所 山③L7分岐まで 0.016 0.094 0.481 1L,2Lを併用運用

山③L6 西下光線2L 西下松開閉所 山③L7分岐まで 0.016 0.094 0.481 〃

山③L6 西下光線1L 山③L7分岐から 山③L8分岐まで 0.089 0.515 2.545 〃

山③L6 西下光線2L 山③L7分岐から 山③L8分岐まで 0.089 0.515 2.545 〃

山③L6 西下光線1L 山③L8分岐から 山③L9分岐まで 0.024 0.138 0.679 〃

山③L6 西下光線2L 山③L8分岐から 山③L9分岐まで 0.024 0.138 0.679 〃

山③L6 西下光線1L 山③L9分岐から 光変電所 0.041 0.236 1.152 〃

山③L6 西下光線2L 山③L9分岐から 光変電所 0.041 0.236 1.152 〃

山③L10 光柳井線1L 光変電所 山③L11分岐まで 0.069 0.381 2.919 1L,2Lを併用運用

山③L10 光柳井線2L 光変電所 山③L11分岐まで 0.069 0.381 2.919 〃

山③L10 光柳井線1L 山③L11分岐から 山③L12分岐まで 0.025 0.135 0.655 〃

山③L10 光柳井線2L 山③L11分岐から 山③L12分岐まで 0.025 0.135 0.655 〃

山③L12 柳井火力線1L 柳井火力変電所 山③L10分岐まで 0.030 0.204 1.018 1L,2Lを併用運用

山③L12 柳井火力線2L 柳井火力変電所 山③L10分岐まで 0.030 0.204 1.018 〃

山③L105 下松線1L 徳山変電所 下松変電所 0.456 1.156 0.641 1L,2Lを併用運用

山③L105 下松線2L 徳山変電所 下松変電所 0.456 1.156 0.641 〃

山③L106 光井線1L 下松変電所 光変電所 0.601 1.289 0.684 1L,2Lを併用運用

山③L106 光井線2L 下松変電所 光変電所 0.601 1.289 0.684 〃

山④L1 南岩国連絡線 新岩国変電所 南岩国変電所 0.004 0.029 0.154

山④L2 岩国連絡線1L 新岩国変電所 岩国変電所 0.031 0.238 2.470 1L,2Lを併用運用

山④L2 岩国連絡線2L 新岩国変電所 岩国変電所 0.031 0.238 2.470 〃

山⑤L1 美祢線1L 山口変電所 大嶺変電所 0.109 0.704 6.108 1L,2Lを併用運用

山⑤L1 美祢線2L 山口変電所 大嶺変電所 0.109 0.704 6.394 〃

山⑤L2 美祢萩線1L 大嶺変電所 山⑤L3分岐まで 0.366 1.043 4.603 1L,2Lを併用運用

山⑤L2 美祢萩線2L 大嶺変電所 山⑤L3分岐まで 0.387 1.048 4.576 〃

山⑤L2 美祢萩線1L 山⑤L3分岐から 山⑤L4分岐まで 0.008 0.023 0.097 〃

山⑤L2 美祢萩線2L 山⑤L3分岐から 山⑤L4分岐まで 0.008 0.023 0.097 〃

山⑤L2 美祢萩線1L 山⑤L4分岐から 萩変電所 0.354 0.955 4.170 〃

山⑤L2 美祢萩線2L 山⑤L4分岐から 萩変電所 0.354 0.955 4.170 〃

山⑤L101 山口大嶺線1L 山口変電所 大嶺変電所 0.657 1.795 1.646 1L,2Lを併用運用

山⑤L101 山口大嶺線2L 山口変電所 大嶺変電所 0.657 1.795 1.646 〃

山⑤L102 大嶺線1L 山口変電所 大嶺変電所 1.110 1.813 1.175 1L,2Lを併用運用

山⑤L102 大嶺線2L 山口変電所 大嶺変電所 1.111 1.814 1.132 〃

山⑤L103 明木線1L 明木変電所 美東変電所 0.810 1.672 1.023 1L,2Lを併用運用

山⑤L103 明木線2L 明木変電所 美東変電所 0.810 1.672 1.023 〃

山⑤L104 明木萩線1L 明木変電所 萩変電所 1.083 2.446 0.249 1L,2Lを併用運用

山⑤L104 明木萩線2L 明木変電所 萩変電所 1.083 2.446 0.249 〃
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変圧器インピーダンス

一次 二次

基S1-2 220 110 新山口変電所 5B

基S1-2 220 110 新山口変電所 6B

基S3 220 110 山口変電所 1B

基S3 220 110 山口変電所 2B

基S3 220 110 山口変電所 3B

基S4 220 110 南山口変電所

基S5 220 110 新徳山変電所 1B

基S5 220 110 新徳山変電所 2B

基S6 220 110 新小野田変電所

基S8 220 110 柳井火力変電所

基S9 220 110 新岩国変電所 1B

基S9 220 110 新岩国変電所 2B

山①S7 110 66 下関変電所 1B

山①S7 110 66 下関変電所 2B

山①S11-1 110 66 小月変電所

山①S16-1 110 66 山口変電所 6B

山①S16-1 110 66 山口変電所 7B

山①S17-1 110 66 宇部変電所 1B

山①S17-1 110 66 宇部変電所 2B

山①S17-1 110 66 宇部変電所 3B

山①S27-1 110 66 小郡変電所

山③S2-1 110 66 徳山変電所 1B

山③S2-1 110 66 徳山変電所 2B

山③S13-1 110 66 光変電所

山⑤S1-1 110 66 萩変電所

1.58

1B～2Bを併用運転

〃

1B～2Bを併用運転

〃

0.468

0.398

0.395

1B～2Bを併用運転

0.61

0.404

0.407

変圧器名

0.392

0.402

0.41

1.687

2.415

1B～3Bを併用運転

5B～6Bを併用運転

0.420

1.567

1B～3Bを併用運転

〃

1.723

0.997

1.028

1B～2Bを併用運転

0.392 〃

0.407 〃

6B～7Bを併用運転

〃

〃

〃

1.79

1.75

1.8

〃

〃

1.73

変電所No.
電圧(kV)

1.545

1.724

Xps(%) 備　考

単位(%) （１０MVAベース）


