
系統構成（110kV以下）（広島県）

転載禁⽌　中国電⼒ネットワーク株式会社
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系統構成（110kV以下）（広島県）①

転載禁⽌　中国電⼒ネットワーク株式会社
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※本ページのL1、S1は送電線No.広①L1、変電所No.広①S1に対応しております。
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設備の種類 凡例
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系統構成（110kV以下）（広島県）②

転載禁⽌　中国電⼒ネットワーク株式会社
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※本ページのL1、S1は送電線No.広②L1、変電所No.広②S1に対応しております。
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系統構成（110kV以下）（広島県）③

転載禁⽌　中国電⼒ネットワーク株式会社
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系統構成（110kV以下）（広島県）④

転載禁⽌　中国電⼒ネットワーク株式会社
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系統構成（110kV以下）（広島県）⑤

転載禁⽌　中国電⼒ネットワーク株式会社
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※本ページのL1、S1は送電線No.広⑤L1、変電所No.広⑤S1に対応しております。
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系統構成（110kV以下）（広島県）⑥

転載禁⽌　中国電⼒ネットワーク株式会社
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※本ページのL1、S1は送電線No.広⑥L1、変電所No.広⑥S1に対応しております。
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設備の種類 凡例

発電所

変電所

開閉所

系統常時切箇所

110kV送電線(送電線No.L○,L○○)

66kV送電線(送電線No.L1○○)

22kV送電線・配電線
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【留意事項】
　　・当社は、当社の公開する系統アクセス情報を利用される方が、本情報を用いて⾏う⼀切の⾏為について、責任を負いません。
　　・予想潮流は、各設備の最も混雑が想定される区間の平常時における潮流を掲載しております。

送電線　想定潮流　シート①

広①L1 呉連絡線 ⿊瀬（変） → 呉（変） -210
広①L2 末広線 呉（変） → 末広（変） -11
広①L3 呉線 呉（変） → 上平原（変） 4
広①L4 焼山南支線 呉線 → 焼山南（変） -1
広①L5 公園通支線 呉線 → 公園通（変） 7
広①L6 宮原線 呉（変） → 宮原（変） -15
広①L7 和庄支線 宮原線 → 和庄（変） 3
広①L9 上平原線(東広島側) 東広島（変） → 東海田支線 2
広①L10 上平原線(上平原側) 上平原連絡線 → 上平原（変） -96
広①L11 上平原連絡線 広島（変） → 上平原線 -96
広①L12 坂支線 上平原線 → 坂（変） 4
広①L13 海田支線 上平原線 → 海田（変） -100
広①L14 東海田支線 上平原線 → 東海田（変） 2
広①L17 南広島連絡線 ⿊瀬（変） → 南広島（変） -29
広①L18 焼山支線 南広島連絡線 → 焼山（変） -7
広①L20 広島連絡線 広島（変） → 東広島（変） -56
広①L21 北広島線 東広島（変） → 北広島（変） 11
広①L22 東広島線 広島（変） → 東広島（変） -30
広①L23 北広島連絡線 広島（変） → 北広島（変） -4
広①L24 東広島南⻄条線 東広島（変） → 南⻄条（変） -42
広①L25 志和支線 広島⻄条線 → 志和（変） -38
広①L27 ⻄広島線 新⻄広島（変） → ⻄広島（変） -115
広①L28 石内支線 ⻄広島線 → 石内（変） 0
広①L32 八幡線 北⻄広島線 → 廿日市八幡線 0
広①L34 廿日市八幡線 廿日市（変） → 八幡（変） 3
広①L35 隅の浜支線 廿日市八幡線 → 隅の浜（変） 5
広①L38 新⻄広島岩国線 新⻄広島（変） → 岩国（変） -360
広①L39 廿日市支線 新⻄広島岩国線 → 廿日市（変） -99
広①L42 廿日市宮内線 廿日市（変） → 宮内（変） -13
広①L43 廿日市南岩国線 廿日市（変） → 南岩国（変） -72
広①L44 阿品台支線 廿日市南岩国線 → 阿品台（変） 4
広①L45 玖波支線 廿日市南岩国線 → 玖波（変） -60
広①L101 仁方線 呉（変） → 仁方（変） -40
広①L102 広発支線 仁方線 → 広（変） -8
広①L103 川尻支線 仁方線 → 川尻（変） -36
広①L106 大柿線 宮原（変） → 大柿（変） -22
広①L107 倉橋支線 大柿線 → 倉橋（変） -4
広①L108 江田島線 大柿（変） → 江田島（変） -13
広①L109 能美支線 江田島線 → 能美（変） -7
広①L112 大野線 玖波（変） → 大野（変） 1
広①L113 玖波大竹線 玖波（変） → 大竹（変） -52
広①L114 晴海支線 玖波大竹線 → 晴海（変） 0
広①L115 大竹線 岩国（変） → 大竹（変） 0
広①L201 末広連絡線 呉（変） → 末広（変） 0
広①L202 吉浦線 上平原（変） → 吉浦（変） 1
広①L203 海田連絡線 東広島（変） → 海田（変） 0
広①L206 宮内友和線 宮内（変） → 友和線 0
広①L207 友和線 廿日市（変） → 友和（変） -29
広①L208 栗栖線 友和（変） → 栗栖川（変） -13

※ 1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線のため，第三者情報保護の観点から，近傍変電所の変圧器潮流に合算

2023年10⽉31日更新
中国電⼒ネットワーク株式会社

想定断面
空容量マップ断⾯
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変圧器　潮流想定　シート①

⼀次 二次
広①S1 110 22 ⿊瀬変電所 -9
広①S2 110 66 呉変電所 -40
広①S2 110 22 呉変電所 -13
広①S8 110 66 宮原変電所 -22
広①S8 110 22 宮原変電所 0
広①S9 110 22 上平原変電所 1
広①S10 110 22 焼山南変電所 0
広①S27 110 22 廿日市変電所 -29
広①S29 110 22 宮内変電所 -21
広①S36 110 66 玖波変電所 -71

※1 第三者情報保護の観点から，近傍の1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線の潮流（同⼀⺟線に１ユニットのみ電源が接続する場合は、その電源の出⼒）と合算
※2 高電圧側から低電圧側に流れる方向を正

2023年10⽉31日更新
中国電⼒ネットワーク株式会社

変電所No. 変電所名 潮流※2[MW] 備　　考
電圧[kV]



【留意事項】
　　・当社は、当社の公開する系統アクセス情報を利用される方が、本情報を用いて⾏う⼀切の⾏為について、責任を負いません。
　　・予想潮流は、各設備の最も混雑が想定される区間の平常時における潮流を掲載しております。

送電線　想定潮流　シート②

広②L1 東広島大州線 東広島（変） → 大州（変） 11
広②L3 大州段原線 大州（変） → 段原（変） 5
広②L4 光町線 東広島（変） → 光町（変） 8
広②L8 三篠線 北広島（変） → 三篠（変） 6
広②L9 大芝線 北広島（変） → 大芝（変） 6
広②L12 北広島白島線 北広島（変） → 白島（変） 0
広②L14 大芝白島線 大州（変） → 白島（変） 0
広②L16 白島白神線 白神（変） → 白島（変） 9
広②L17 中央白神線 広島中央（変） → 白神（変） 8
広②L18 三川白神線 三川（変） → 白神（変） 7
広②L19 中央中広島線 広島中央（変） → 中広島（変） 5
広②L20 中央三川線 広島中央（変） → 三川（変） 10
広②L23 中央鶴⾒線 広島中央（変） → 鶴⾒（変） 3
広②L25 鶴⾒段原線 鶴⾒（変） → 段原（変） 0
広②L27 中央国泰寺線 広島中央（変） → 国泰寺（変） 13
広②L28 千田国泰寺線 国泰寺（変） → 千田町（変） 5
広②L30 南広島千田線 南広島（変） → 千田町（変） 0
広②L33 南広島線 南広島（変） → 坂（変） -20
広②L34 仁保支線 南広島線 → 仁保（変） 9
広②L35 向洋支線 南広島（変） → 向洋（変） 0
広②L36 南宇品線 南広島（変） → 南宇品（変） 5
広②L37 ⻄南広島線 ⻄広島（変） → 南広島（変） 0
広②L38 観音支線 ⻄南広島線 → 観音（変） -6
広②L39 北⻄広島線 北広島（変） → ⻄広島（変） 0
広②L40 ⻄広島己斐線 ⻄広島（変） → 己斐（変） 5
広②L42 吉島支線 ⻄南広島線 → 吉島（変） 8
広②L43 ⻄広島舟入線 ⻄広島（変） → 舟入（変） 7
広②L44 舟入小網線 舟入（変） → 小網（変） 3
広②L45 中央小網線 広島中央（変） → 小網（変） 0
広②L47 舟入支線 観音（変） → 舟入（変） 3
広②L48 ⻄広島観音線 ⻄広島（変） → 観音（変） 0
広②L49 ⻄広島井口線 ⻄広島（変） → 井口（変） 5
広②L50 五日市南線 井口（変） → 五日市南（変） 0
広②L201 中広島三川線 中広島（変） → 三川（変） 0
広②L202 中広島白神線 中広島（変） → 白神（変） 0
広②L203 白神線 白神（変） → 中広島（変） 0
広②L204 三川線 三川（変） → 白神（変） 0
広②L205 国泰寺連絡線 白神（変） → 国泰寺（変） 0
広②L206 国泰寺線 南広島（変） → 国泰寺（変） 0
広②L207 広島中央⻄線 広島中央（変） → 国泰寺（変） 0
広②L212 段原線 東広島（変） → 段原（変） 0
広②L214 井口連絡線 ⻄広島（変） → 井口（変） 0
広②L215 五日市南連絡線 井口連絡線 → 五日市南（変） 0
広②L216 五日市線 ⻄広島（変） → 五日市（変） 1
広②L217 古市南線（⻄広島側） ⻄広島（変） → 古市南連絡線 0

※ 1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線のため，第三者情報保護の観点から，近傍変電所の変圧器潮流に合算

想定断面
空容量マップ断⾯
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変圧器　想定潮流　シート②

⼀次 二次
広②S6-1 110 22 南広島変電所 0
広②S11-1 110 22 ⻄広島変電所 1
広②S20-1 110 22 東広島変電所 0
広②S22-1 110 22 段原変電所 0
広②S28-1 110 22 三川変電所 0
広②S29-1 110 22 中広島変電所 0
広②S30-1 110 22 白神変電所 0
広②S32 110 22 広島中央変電所 0

※1 第三者情報保護の観点から，近傍の1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線の潮流（同⼀⺟線に１ユニットのみ電源が接続する場合は、その電源の出⼒）と合算
※2 高電圧側から低電圧側に流れる方向を正

変電所No. 変電所名 潮流※2［MW］ 備　　考
電圧［kV］

2023年10⽉31日更新
中国電⼒ネットワーク株式会社



2023年10⽉31日更新
中国電⼒ネットワーク株式会社

【留意事項】
　　・当社は、当社の公開する系統アクセス情報を利用される方が、本情報を用いて⾏う⼀切の⾏為について、責任を負いません。
　　・予想潮流は、各設備の最も混雑が想定される区間の平常時における潮流を掲載しております。

送電線　予想潮流　シート③

広③L1 吉田広島線 広島（変） → 吉田（変） -77
広③L2 可部支線 吉田広島線 → 可部（変） 0
広③L4 可部連絡線 可部支線 → 可部発支線 －
広③L5 可部発支線 可部連絡線 → 発電所 －
広③L7 小河原支線 吉田広島線 → 小河原（変） -13
広③L10 滝山川線 広島（変） → 滝山川（開） -149
広③L11 太田川支線 滝山川線 → 太田川（変） -13
広③L12 可部南支線 滝山川線 → 可部南（変） 0
広③L14 飯室支線 滝山川線 → 飯室（変） -11
広③L15 本地南支線 飯室支線 → 本地（変） -16
広③L17 加計支線 滝山川（開） → 加計（変） -27
広③L18 下山線 加計（変） → 下山（変） -6
広③L20 芸北支線 滝山川⾦城線 → 芸北（変） -2
広③L23 広島川内線 広島（変） → 川内（変） 6
広③L24 矢口支線 広島川内線 → 矢口（変） 6
広③L28 祇園１号支線 北広島連絡線 → 祇園（変） 0
広③L29 祇園２号支線 北広島線 → 祇園（変） 8
広③L33 太田川線 東広島（変） → 間野平（変） -100
広③L34 安支線 太田川線 → 安（変） 6
広③L36 吉ケ瀬線 間野平（変） → 吉ヶ瀬（変） -76
広③L37 安野支線 吉ヶ瀬（変） → 発電所 －
広③L38 打梨線 吉ヶ瀬（変） → 打梨（変） -39
広③L39 土居支線 打梨線 → 土居（変） -39
広③L40 柴木川第二線 土居（変） → 発電所 －
広③L41 柴木川第⼀線 土居（変） → 発電所 －
広③L46 北広島沼田線 北広島（変） → 沼田（変） -4
広③L47 川内線 北広島沼田線 → 川内（変） 0
広③L56 伴南支線 ⻄広島線 → 伴南（変） -18

※ 1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線のため、第三者情報保護の観点から、近傍変電所の変圧器潮流に合算

変圧器　予想想定　シート③

⼀次 二次
広③S7-2 110 22 太田川変電所 -17
広③S35-1 110 11 打梨変電所 -25
広③S47-1 110 22 伴南変電所 -13

※1 第三者情報保護の観点から，近傍の1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線の潮流（同⼀⺟線に１ユニットのみ電源が接続する場合は、その電源の出⼒）と合算
※2 高電圧側から低電圧側に流れる方向を正
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2023年10⽉31日更新
中国電⼒ネットワーク株式会社

【留意事項】
　　・当社は、当社の公開する系統アクセス情報を利用される方が、本情報を用いて⾏う⼀切の⾏為について、責任を負いません。
　　・予想潮流は、各設備の最も混雑が想定される区間の平常時における潮流を掲載しております。

送電線　予想潮流　シート④

広④L1 君田線 作木（変） → 君田（変） -143
広④L2 神野瀬線 君田線 → 神野瀬（変） -21
広④L4 君田庄原線 君田（変） → 庄原（変） -93
広④L5 森原支線 君田庄原線 → 森原（変） -8
広④L8 新熊⾒線 作木（変） → 新熊⾒（変） -144
広④L11 作木三次線 作木（変） → 三次（変） -226
広④L12 東三次支線 作木三次線 → 東三次（変） -162
広④L14 作木吉田線 作木（変） → 吉田（変） -193
広④L15 甲田支線 作木吉田線 → 甲田（変） -41
広④L17 八重線 作木吉田線 → 八重（変） -41
広④L18 本地北支線 八重線 → 本地（変） -20
広④L101 庄原東城線 庄原（変） → 東城（変） -59
広④L102 落合支線 庄原東城線 → 落合（変） -9
広④L104 東城線 東城（変） → 帝釈川（変） -24

※ 1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線のため、第三者情報保護の観点から、近傍変電所の変圧器潮流に合算

変圧器　予想想定　シート④

⼀次 二次
広④S3-1 110 11 君田変電所 -14
広④S4-1 110 11 森原変電所 -10
広④S5-1 110 66 庄原変電所 -68

※1 第三者情報保護の観点から、近傍の1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線の潮流（同⼀⺟線に１ユニットのみ電源が接続する場合は、その電源の出⼒）と合算
※2 高電圧側から低電圧側に流れる方向を正

送電線No. 電圧[kV] 送電線名

想定断面

空容量マップ断⾯
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【留意事項】
　　・当社は、当社の公開する系統アクセス情報を利用される方が、本情報を用いて⾏う⼀切の⾏為について、責任を負いません。
　　・予想潮流は、各設備の最も混雑が想定される区間の平常時における潮流を掲載しております。

送電線　想定潮流　シート⑤

広⑤L1 北尾道竹原線(竹原側) 北尾道（変） → 竹原（変） 0
広⑤L2 沼田⻄支線 北尾道竹原線 → 沼田⻄（変） -32
広⑤L8 竹原連絡線 竹原（変） → 発電所 -98
広⑤L9 竹原⽕⼒線 呉（変） → 発電所 -174
広⑤L10 竹原呉線 呉（変） → 竹原（変） -190
広⑤L11 赤向坂１号支線 竹原呉線 → 赤向坂（変） -23
広⑤L12 赤向坂２号支線 竹原⽕⼒線 → 赤向坂（変） 0
広⑤L14 広島⻄条線 広島（変） → ⻄条（変） -102
広⑤L15 ⻄高屋支線 高屋支線 → ⻄高屋（変） -6
広⑤L16 高屋支線 広島⻄条線 → 高屋（変） -49
広⑤L21 南⻄条連絡線 ⿊瀬（変） → 南⻄条（変） -7
広⑤L23 南⻄条竹原線 竹原（変） → 南⻄条（変） -103
広⑤L28 八本松線 南⻄条（変） → 八本松（変） -32
広⑤L29 技術研究センター線 八本松線 → 技術研究センター（変） -19
広⑤L203 忠海線 竹原（変） → 忠海（変） -1
広⑤L205 大崎線 三津（変） → 大崎（変） -10
広⑤L207 安浦線 三津（変） → 安浦（変） -4
※ 1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線のため，第三者情報保護の観点から，近傍変電所の変圧器潮流に合算

変圧器　想定潮流　シート⑤

⼀次 二次
広⑤S6-1 110 22 南⻄条変電所 0
広⑤S10-1 110 22 沼田⻄変電所 -12
広⑤S11-1 110 22 竹原変電所 -1
広⑤S14-1 110 22 三津変電所 -14

※1 第三者情報保護の観点から，近傍の1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線の潮流（同⼀⺟線に１ユニットのみ電源が接続する場合は、その電源の出⼒）と合算
※2 高電圧側から低電圧側に流れる方向を正
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【留意事項】
　　・当社は、当社の公開する系統アクセス情報を利⽤される⽅が、本情報を⽤いて⾏う⼀切の⾏為について、責任を負いません。
　　・予想潮流は、各設備の最も混雑が想定される区間の平常時における潮流を掲載しております。

送電線　想定潮流　シート⑥

広⑥L1 福山連絡線 笠岡（変） → 福山（変） 3
広⑥L2 笠岡福山線 笠岡（変） → 福山（変） 3
広⑥L3 平野支線 福山連絡線 → 平野（変） -14
広⑥L4 大門支線 福山連絡線 → 大門（変） -7
広⑥L6 箕島笠岡線 笠岡（変） → 箕島（変） -370
広⑥L8 引野支線 箕島笠岡線 → 引野（変） -5
広⑥L9 新涯支線 箕島笠岡線 → 新涯（変） 2
広⑥L11 福山東町線 福山（変） → 東町（変） 8
広⑥L12 ⻄町線 福山東町線 → ⻄町（変） 3
広⑥L14 福山蔵王線 福山（変） → 蔵王（変） 2
広⑥L15 蔵王支線 笠岡福山線 → 蔵王（変） 2
広⑥L17 ⽵原⽕⼒北尾道線 北尾道（変） → ⽵原（変） -195
広⑥L18 三原支線 ⽵原⽕⼒北尾道線 → 三原（変） -67
広⑥L19 大三島支線 ⽵原⽕⼒北尾道線 → 大三島（変） -29
広⑥L20 椋梨川線 三原（変） → 椋梨川（変） -66
広⑥L21 北尾道箕島線 箕島（変） → 北尾道（変） -12
広⑥L22 沼隈支線 北尾道箕島線 → 沼隈（変） -12
広⑥L24 北尾道甲山線 北尾道（変） → 甲山（変） -69
広⑥L26 北尾道新市線 北尾道（変） → 出口支線 -68
広⑥L27 新市線 出口支線 → 新市（変） -31
広⑥L28 出口支線 北尾道新市線 → 出口（変） -58
広⑥L29 駅家北支線 出口支線 → 駅家北（変） -6
広⑥L31 芦田支線 新市線 → 芦田（変） -14
広⑥L32 御幸支線 新市線 → 御幸（変） -14
広⑥L33 北尾道⽵原線(北尾道側) 北尾道（変） → 沼田⻄支線 -42
広⑥L34 尾道支線 北尾道⽵原線（北尾道側） → 尾道（変） 3
広⑥L35 東三原支線 北尾道⽵原線（北尾道側） → 東三原（変） 1
広⑥L36 北尾道松永線 北尾道（変） → 松永（変） -91
広⑥L37 美ノ郷支線 北尾道松永線 → 美ノ郷（変） -8
広⑥L38 東尾道支線 北尾道松永線 → 東尾道（変） -63
広⑥L39 松永福山線 松永（変） → 福山（変） -9
広⑥L40 瀬⼾支線 松永福山線 → 瀬⼾（変） -9
広⑥L42 東尾道向島線 東尾道（変） → 向島（変） -66
広⑥L43 高須支線 東尾道向島線 → 高須（変） 0
広⑥L45 向島因島線 向島（変） → 因島（変） -61
広⑥L46 因島生名線 因島（変） → 生名（変） -37
広⑥L47 伯⽅線 生名（変） → 伯⽅（変） -35
広⑥L48 伯⽅大三島線 伯⽅（変） → 大三島（変） 0
広⑥L49 因島線 尾道（変） → 因島（変） 0
広⑥L50 因島瀬⼾田線 因島（変） → 瀬⼾田（変） -13
広⑥L101 本庄線 福山（変） → 本庄（変） 1
広⑥L102 松浜線 福山（変） → 松浜（変） 6
広⑥L104 鞆線 沼隈（変） → 鞆（変） -7
広⑥L201 新市駅家線 新市（変） → 駅家（変） -5
広⑥L202 新市府中線 新市（変） → 府中（変） -22
広⑥L203 府中⽔⼒線 府中（変） → 府中⽔⼒（変） -21
広⑥L206 栗原線 尾道（変） → 栗原（変） 2
広⑥L207 山波線 尾道（変） → 山波（変） 0
広⑥L209 上下線 甲山（変） → 上下（変） -6
広⑥L215 三原連絡線 三原（変） → 東三原（変） -1
広⑥L216 桜山支線 三原連絡線 → 桜山（変） -1
※ 1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線のため，第三者情報保護の観点から，近傍変電所の変圧器潮流に合算

変圧器　想定潮流　シート⑥

⼀次 二次
広⑥S3-1 110 66 福山変電所 8
広⑥S3-2 110 22 福山変電所 0
広⑥S11-1 110 22 箕島変電所 -10
広⑥S12-1 110 66 沼隈変電所 -7
広⑥S16-1 110 22 新市変電所 -26
広⑥S23 110 22 北尾道変電所 -13

広⑥S32-1 110 22 伯⽅変電所 -14
広⑥S38-1 110 22 甲山変電所 -28
広⑥S40-1 110 22 尾道変電所 2
広⑥S43-1 110 22 東三原変電所 -1
広⑥S44-1 110 22 三原変電所 -1

※1 第三者情報保護の観点から，近傍の1ユニットの電源のみが接続・運転する電源線の潮流（同⼀⺟線に１ユニットのみ電源が接続する場合は、その電源の出⼒）と合算
※2 高電圧側から低電圧側に流れる⽅向を正
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